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microdifussori pannelli per la ricircolazione dell'aria
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unita di ventilazine costituita da
~centrifuga all'interno di un box di
metallo insonorizzato
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unita Ji condizionamento ‘
| capacita refrigerante 14kW
pressione 100 160 Pa

dim. 100x700x390 mm

sezione A- A

rgriglie di ritorno dell'aria
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+——travi in legno lamellare 60x16cm

condotto dell'aria 20 x 30 cm

l-—condizionatori esistenti

foglio di zinco !

isolamento termico
40 mm di lana di roccia

1
| 2 condizionatori
dettaglio del condotto dell'aria allinterno delle travi di copertura esterni da 40 kW

sezione C - C m ’—‘ T

Hiltro dell' aria
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